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Alarmeringsliste

Harndrup vandvarks - Bestyrelse

Betegnelse Navn Adresse ::ft;ej de TIf. privat Mobil
Formand Lars Andersen Sandhgjsvej 3 23401031
Naestformand Niels Christensen | Akrogen 14 20118004
Kasserer Edi Frederiksen Avaenget 23 24635135
Best. medlem Lasse Beck Stengade 25 29931098
Best. medlem Lasse

Myndigheder https://middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/4642

Betegnelse Navn Adresse TIf. arbejde | TIf. privat Mobil
Drifleder Jacob Hansen ?jgjgf:g::u‘; 40162083

satenishahed.... 70220269

Trekantbrand Trekantbrand 70236061

Middelfart kommune Rike Kk Dtorgade 11| saasaone

Alarmcentralen 112

e s | o

Lokalpoliti 114

Falck 70102030

Leegevagten 70110707
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Giftlinien

82121212
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Folsomme forbrugere

Betegnelse Navn Adresse TIf. arbejde | TIf. privat Mobil

Fielsted Harndrup Skole Fiellerupvej 26 88885525

Bgrnehaven Regnbuen Fiellerupvej 22-24 | 88885470

SFO Valhalla Brolundvej 88885535

Harndrup Forsamlingshus Rugardsvej 73 64881414 40388514

Harndrup Laegehus Skovvej 2 78788482

Dagpleje kontoret 88885433

Hjemmeplejen 88324400

Handvarkere mm.

Betegnelse Navn Adresse TH. . TIf. privat Mobil
arbejde

Drifieder Jacob Hansen ?fgjgf:g::u‘; 40162083

VVS-TEK Flemming Nielsen gzggg/:\éz?jgken 9| 26201264 26201264

Entreprengr Michael Nielsen ?gggq Rffgej 15 26146489

Laskageudstyr é\;‘g”n‘i’rfgmkage' ggggsé\%/l(;jn;bjerg 64721659

El-installator f\'sg‘mi”g Bager | Algade 38 5592 Ejby | 64461372

Pumper Driftleder

Boringer Saren Pedersen Haurum Byvej 7 86964261

Brandboring A/S

8450 Hammel
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@sterbro 4
Vandprgver Agrolab Group 5690 Tommerup 78775450
Nyttige navne og adresser
Betegnelse Navn Adresse TIf . TIf. privat | Mobil
arbejde
Fielsted Vandvaerk Torben G. Hansen 20258975
Solrgd Center 20C
FVD 2680 Solrgd Strand 56144242
Brovejen 242,
Melfarposten 5500 Middlefart 63411303
Lille Tornbjerg Vej 10
DR - Fyn 5990 Odense ST 63157700
Olfert Fischers Vej 31
TV2-Fyn 5220 Odense S@ 63156000
Fyns Stiftstidende Banegardspladsen 66111111

5100 Odense C
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Generelt

1. Beredskabsplan, Harndrup Vandvark
Denne beredskabsplan for Harndrup vandveerk er udarbejdet med henblik pa at sikre opretholdelsen af vandvaerksdrift i
forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstreekkelig og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand.

Det er vigtigt, at beredskabsplanen Iabende holdes opdateret. Dette geelder iseer telefonlisten.
Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang arligt.

2. Generel ansvarsfordeling

Vandveerkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstraekkeligt og rent drikkevand.

| alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandvaerket, som har det overordnede ansvar, og som
kontakter relevante myndigheder og presse. Af listen her fremgar prioriteringen af den ansvarlige:

1. Formand 2. Naestformand 3. Kasser

Dvs. hvis formanden er tilstede, er han/hun den ansvarlige og den, der udtaler sig, og hvis ikke han/hun er tilstede,
overgar ansvaret til Neestformand osv.

Desuden er det formanden i samrad med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling
til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandveerket selv kan lgse problemerne.
Bestyrelsen er politikere, og skal beslutte og fordele, men ikke udfare de konkrete opgaver i en beredskabssituation.

| alvorlige krisesituationer (fx akut forurening, trusler om sabotage, krig m.m.) kontaktes kommunens beredskabschef
straks, og herefter har han/hun det overordnede ansvar for det videre forlgb, hvor der er en fordel at sammensaette en
koordinationsgruppe. | denne gruppe skal der altid veere en repraesentant for vandveerket og en fra kommunen.

Embedsleegen er radgivende overfor kommunen og bistar med vurderingen af de sundhedsmaessige konsekvenser. |
situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslaegen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt
vandet er sundhedsfarligt, skal altid foretages i samarbejde med embedslaegen

3. Generel handling i beredskabssituationer

Bevar ro og overblik i situationen og felg retningslinjer i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen findes pa
vandveerket. Desuden er det vigtigt at bruge SUND FORNUFT i alle situationer.

En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver il de driftsansvarlige pa veerket er vigtig i alle
beredskabssituation. Opgaverne uddelegeres af bestyrelsen og evt. beredskabschefen til VVS-mester, elektriker og
entreprengr.

| hver eneste beredskabssituation (fx laekage, brand, stramudfald, akut forurening af kildeplads og forurening af
forsyningsanlaegget) noteres hele forlgbet i situationen pa et rapportblad med tid og initialer samt udferlig beskrivelse og
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stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjeelp for forsikringsselskab samt politi eller anden
myndighed.

Forsikringsselskabet underrettes i alle former for beredskabssituationer il brug i senere forsikringssager.

Lakager pa ledningsnettet

Folgende procedure folges:

Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger
Alarm indgaet noter navn og adresse, og der spgrges om omfang og eventuelt skader samt
skadeslokalitet.

Ansvarlig teknisk personale varsles fx driftsleder, VVS-mester eller smed.

Varsling Herefter disponerer vedkommende mandskab.

Konsekvenserne af at afspaerre forsyningsledningerne til bergrte omrade
Konsekvenser fremgar af plan over ledningsnettet. Vurdering af vandskadereducerende
ngdvendige tiltag.

Leekage lokaliseres, eventuelt med hjeelp af leekageudstyr, og omradet
Handling afspaerres vha. afspaerringsmateriel. Find relevante kontaktpersoner i telefonliste.
Etabler eventuelt ngdvandsforsyning.

Berarte forbrugere og virksomheder informeres vha. personlig kontakt og / eller

Information . X .
Izbesedler. Brandvessen informeres om, hvilket omrade der er lukket

Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og lednings-oplysninger fra andre
ledningsejere.

Udbedring af skade Kontakt gravemandskab og pabegynd reparationen sa hurtigt som muligt.

Nar skaden er udbedret skal rarene gennemspules og om ngdvendigt

desinficeres.

Hele forlgbet noteres pa et rapportblad med tid og initialer samt udferlig

beskrivelse og stedbetegnelse.

Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjeelp for forsikrings- selskab, politi
eller andre myndigheder.

NB!
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Stremudfald

Ved lzngerevarende / omfattende stremudfald felges nedenstaende procedure:

Alarm indgaet Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom.
. El-installater (se handvaerker liste). Ved stgrre stremsvigt kontaktes Energi
Varsling Fyn.
Handling Tilslut evt. ngdstramsanlaeg eller etablerer ngdforsyning fra andet vandveerk.
. Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt

Information
beredskabschefen.
Kontakt relevante handvaerkere.

Udbedring af skade Advarsel: Undlad selv at foretage indgreb af hensyn til egen og andres
sikkerhed.
Hele forlgbet noteres pa et rapportblad med tid og initialer samt udferlig

NBI beskrivelse samt stedbetegnelse.

' Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjzelp for

forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.
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Forurening af forsyningensanlag

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmaessige kontrol af vandkvaliteten, men kan ogsa fremkomme
ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne.

Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved
Alarm indgaet analyse vurderer kommunen, beredskabschefen og embedslaegen i samrad med
vandveerket, om der er behov for en gjeblikkelig indsats.

Hvis ikke offentlig myndigheder allerede ved besked fra analyseresultaterne,

Varsling varsles kommunens miljgafdeling, beredskab, embedsleegen, m.m.

Konsekvenserne af forureningen unders@ges i samarbejde med

kommunen og andre relevante myndigheder. Stammer forureningen fra en boring,
Konsekvenser ledningsnet, rentvandsbeholder eller vandbehandlings-anleeg ?

Konsekvenserne af at afspaerre ledninger og anleeg vurderes vha. kort over
ledningsnet m.m.

Ngdvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogepabud m.m. vurderes i
samarbejde med embedslaegen. Alternativ vandforsyning etableres i form af
Handling ngdforsyning til naboveerk, vandtankvogne og vanddunke.

Boringer / forsyningsanlaeg lukkes i det omfang, det er ngdvendigt.

Forbrugerne ( forst fglsomme forbrugere ) orienteres om situationen i
Information pressemeddelelser, personlig kontakt og / eller lgbesedler. Forbrugerne
orienteres om, hvordan de skal forholde sig i form af fx drikkeforbud,
kogepabud, muligheder for alternativ vandforsyning.

Udbedring af skader pabegyndes. Fx i form af rengering af rentvandsbeholder
eller ledningsnet, skadesudbedring pa boring m.m. Under udbedringen af

Udbedring af skade skaden vurderes vandkvaliteten labende vha. analyser, og embedsleegen
holdes orienteret. Forbrugerne holdes labende orienteret, hvis processen er
langvarig.

Endelig oprensning Efter forsteindsatsen overdrages opgaven til den ansvarlige for miljgomradet,
der forestar den egentlige oprensning.

Opfolgning Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er
normal.

Hele forlgbet noteres pa et rapportblad med tid og initialer samt udfarlige

NB! beskrivelser og stedbetegnelser.

Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjeelp for
forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.
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Akut forurening af kildeplads

Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld indenfor
vandforsyningens indvindingsomrade. Det kan vaere en veeltet tankvogn, udslip fra en virksomhed m.m.
Falgende procedure falges:

Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra
Alarm indgaet forbruger noteres navn og adresse, og der sparges til symptomer og eventuelle
skader samt skadelokalitet.

Forureningen anmeldes til en eller fl ere af felgende instanser:

- Kommunens tekniske forvaltning / beredskabschefen

- Ansvarlig tekniske personale pa vandveerket

- Politiet

- Embedsleegen

Farsteindsatsen pa uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunens
beredskabschef eller indsatsleder. Indsatslederen har hovedansvaret for at
fordele arbejdet samt tilkalde ngdvendig bistand og andre myndigheder.

Varsling

Konsekvenserne af at afspaerre ravandsnettet til det bergrte omrade
undersgges vha. planer over ledningsnettet. Det vurderes, om det er
ngdvendigt at indfare vandskadereducerende tiltag. Evt. stop af boringer
vurderes.

Konsekvenser

Omradet lokaliseres og afspeerres vha. afspaerringsmateriel. Etabler eventuelt
Handling ngdvandforsyning, Brandvaesenet informeres om, hvilket omrade der er
afspeerret.

Berarte forbrugere (iseer falsomme forbrugere) og virksomheder informeres
vha. medier og / eller Iabesedler i samrad med embedslaegen. Dette arbejde
koordineres af indsatslederen. Kontakt lokalradio og lokal-tv i samrad med
embedsleegen.

Information

Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og lednings-oplysninger
fra andre ledningsejere. Ved bergrte hoved- og amtsveje kontaktes
Vejdirektoratet. Kontakt gravemandskab og pabegynd oprydningen sa hurtig
som muligt.

Udbedring af skade

Efter farsteindsatsen overdrages opgaven til den ansvarlige for

Endelig oprensning miljigomradet, der forestar den endelige oprensning.

Forbrugeren informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er

Opfaling normal.

Hele forlgbet noteres pa et rapportblad med tid og initialer samt udferlige
NB! beskrivelser og stedbetegnelser.

' Dette er at betydning for evt. senere efterforskning il hjeelp for
forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.
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Trusler om sabotage

Kald 112 Politi

Alarm indgaet

Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra
forbruger noteres navn og adresse.

Varsling Naermeste omgivelser advares.

| krigstilfelde eller krigslignende situationer kan der traekkes pa
Handling Hjemmevaernet. Aftales med beredskabschefen.

Forholdet br til stadighed taenkes igennem — Det kan ske i morgen.
Information
Udbedring af skade
Opfelgning

Hele forlgbet noteres pa et rapportblad med tid og initialer samt udferlige
NB I beskrivelser og stedbetegnelser.

Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjzelp for
forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.
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Klordesinficering

Klordesinficering benyttes ved bakteriologisk forureninger og det anbefales at kontakte
vandvaerkets brgndborer og en evt. radgiver.

Dette arbejde er sundhedsfarligt, for dem der udfgrer arbejdet. Hvis klorholdigt vand kommer med ud til
forbrugerne ( tilsigtet eller ved uheld ) kan dette give forbrugerne vaesentlige gener.

Desinficering kraever godkendelse af myndighederne, uanset om den foretages pa boringer, tanke
eller ledningsnettet og uanset hvilket desinficeringsmiddel der anvendes.

Tilladelse kraeves til savel indpumpning som afledning af tilsaetningsstoffer.
Derfor — dette arbejde er for eksperter, hvorfor der kontaktes en sadan.
Vandveerkets radgiver.

Vandvaerkets brgndborer.
FVD’s konsulenter.

NB!

Hele forlgbet noteres pa et rapportblad med tid og initialer samt udfarlige beskrivelser og stedbetegnelser.
Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjeelp for forsikringsselskab, politi eller andre
myndigheder.
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Brand og eksplosion

Kald 112 Brandvaesen

Alarm indgaet

Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse
fra forbruger noteres navn og adresse, og der sparges om omfang,
eventuelle skader og skadelokalitet.

Varsling

Naermeste omgivelser advares.

Konsekvenser

Handling

Eventuelt opstart af ngdstrgmsanlaeg.

Information

Udbedring af skade

Opfelgning

NB!

Hele forlgbet noteres pa et rapportblad med tid og initialer samt udferlige
beskrivelser og stedbetegnelser.

Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjzelp for
forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.
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Rapportblad, Harndrup Vandvark

Dato:
Side af

Emne:

Forlgbet noteres med tid og initialer samt udferlig beskrivelse og stedbetegnelser.
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjzelp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.

Forlgb

Alarm indgaet

Afhjeepning
startet
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Skabelon til pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Afsender:
Overskrift:

Overskriften skal fange gjet. Overskriften bar kun indeholde ét, entydig budskab.
Indledning / Summering af budskab:
Indledning: 2-4 linjer der opsummerer hovedbudskabet.
Tip: Hvis man feerdigger seetningen: Det jeg vil forteelle er:, vil fortseettelsen ofte veere en passende overskrift eller
indledning.
Bradtekst:

Forklar i enkle vendinger hvad er der sket og konsekvenserne forbundet hermed ( evt. pakraevede forholdsregler )

Beskriv hvor: Angiv det bergrte omrade ngjagtig.
Hvis relevant, uddyb og forklar: Hvordan / hvorfor / hvornar

Hvis relevant, oplys hvornar og hvordan der bringes nye oplysninger.

Anfor evt.:
Til frigivelse: dato klokkesleet

Yderlige oplysninger / Kontaktperson:

Navn, titel, telefonnummer



